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A jelen rendelkezés a Társaság szellemi tulajdona  

Felhasználás előtt győződjön meg róla, hogy a hatályban lévő példányt használja! 

 

 

25. számú melléklet 

Szemléltető ábrák 

Csatlakozóvezetékek és felhasználói berendezések elhelyezési lehetőségei földgáz esetén 

 

1. Kisnyomású gázellátás esetén a csatlakozó- és fogyasztói vezetékek értelmezése 

 

 

 

  
 
          Gázmérős fogyasztás esetén                                                 Gázmérő nélküli fogyasztás esetén 
 

 
 
A kisnyomású fogyasztói főelzáró elhelyezési lehetőségei zártsorú beépítés esetében 
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2. Növelt kisnyomású gázellátás esetén az elosztó-, csatlakozó- és fogyasztói vezeték 

értelmezése 

 

 

 
 

 

3. Közép vagy nagyközép-nyomású vezetékről ellátott felhasználó berendezések esetén a 

csatlakozó- és fogyasztói vezetékek értelmezése 
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4. Középnyomású csatlakozóvezetékről ellátott felhasználói berendezések zártsorú 

utcafrontos, vagy úszótelkes beépítés esetén 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


